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- Máquinas y elementos empleados: piloto, calzos, máquina de freno, 
cabestrante, caballetes alzabobinas. 

 
2. Ejecución de las labores auxiliares en el tendido de cables de redes 

eléctricas aéreas de alta tensión. 
 
- Técnicas de conexionado de los conductores de alta tensión. 

- Tipos de empalme y conexiones utilizadas: Empalmes tipo Burndy, 
terminaciones termoretractiles y enchufables. 

- Máquinas y herramientas necesarias: Prensas, matrices, herramientas para 
derivaciones por cuña a presión. 

- Tendido y tensado de conductores aéreos en alta y media tensión  
- Técnicas y procesos utilizados en el tendido de conductores aéreos. 

- Máquinas y elementos empleados: piloto, calzos, máquina de freno, cabestrante, 
caballetes alzabobinas. 
 

3. Tendido y tensado de cables en redes de distribución de baja tensión, 
en las condiciones de seguridad establecidas. 
 
- Técnicas de conexionado de los conductores de baja tensión. 

- Tipos de empalme y conexiones utilizadas: Empalmes Petaca paralela, 
conectores de derivación a presión, conectores de perforación de aislamiento, 
manguitos preaislados,, conectores a presión en C, etc.  

- Máquinas y herramientas necesarias: Prensas, matrices, herramientas para 
derivaciones por cuña a presión. 

- Tendido y tensado de conductores aéreos en baja tensión. 
- Técnicas y procesos utilizados en el tendido de conductores aéreos 

unipolares y trenzados. 
- Máquinas y elementos empleados: piloto, calzos, máquina de freno, cabestrante, 

caballetes alzabobinas. 
 

4. Ejecución de las labores auxiliares del montaje de los conductores de 
redes eléctricas subterráneas sobre lecho de arena y bajo tubo. 

 
- Tendido de conductores subterraneos: 

- Características, medidas y acondicionamiento de las zanjas. 
- Tendido de conductores directamente enterrados. 
- Colocación de protecciones mecánicas: Losetas de hormigón, placas 

protectoras, ladrillos o rasillas. 
- Señalización. 
- Tendido de conductores bajo tubo. 

 
5. Ejecución de las labores auxiliares del montaje de los conductores de 

redes eléctricas subterráneas en galerías. 
 

- Técnicas básicas de mecanizado. 
- Taladrado. 
- Limado. 
- Serrado. 

- Técnicas de tendido de los conductores en galería. 
- Fijación directa. 
- Sobre bandeja: Tipos de bandeja, técnicas de unión, empalmes y curvas. 

- Sistemas de marcado de los conductores en alta y baja. 
- Designación e identificación de conductores bandejas. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Tipos y características de los conductores de media y alta tensión 

- Líneas aéreas.  
- Líneas Subterráneas.  

- Baja tensión 
- Aéreos. 
- Subterráneos 
- Normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales, gestión de residuos 

y protección medioambiental. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa: 
 

1.1. Capacidad de integración y adaptación a la cultura organizativa de la empresa. 
 
2. En relación con las personas: 
 

2.1. Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva. 
2.2. Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo. 
2.3. Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo. 
2.4. Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en 

cada situación y miembros de su equipo. 
2.5. Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o 

imprevisto que se presente. 
 

3. En relación con otros aspectos: 
 

3.1. Mantener el puesto de trabajo organizado, limpio y libre de obstáculos. 
3.2. Prevenir riesgos en la actividad profesional. 
3.3. Observar medidas de protección personal. 
3.4. Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
3.5. Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios. 
3.6. Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
3.7. Mantener una actitud positiva ante el desempeño de nuevas funciones. 
3.8. Aplicar responsablemente las normas (puntualidad, horarios, entre otras) y 

procedimientos (sistema de calidad, documentación relacionada con la 
actividad, entre otros). 
 

4. Capacidades internas. 
 

4.1. Autocontrol. 
4.2. Autoestima. 
4.3. Autorrealización. 
4.4. Proactividad. 
4.5. Comportamiento responsable. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0819_1: Realizar operaciones de tendido y tensado de 
conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas”, se tienen dos 
situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar derivación de una línea aérea de baja 
tensión sobre poste, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Fijar al apoyo los herrajes de sujeción: Gancho espiral de acero y tensor 

con gancho y cáncamo. 
 

2. Engrapar el neutro fiador, tanto en la línea principal como en la derivada. 
 
3. Embridar los tres tramos de líneas conectados fijando los conductores de 

estas. 
 

4. Sujetar las grapas a su correspondiente tensor. 
 
5. Realizar la conexión de ambas líneas mediantes conectores a presión. 
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6. Ajustar los tensores de los tres tramos de línea que confluyen en la 
derivación. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los materiales y medios de producción necesarios para la 
situación profesional de evaluación. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Fijación de los herrajes de sujeción  - Posición de los dos ganchos de sujeción de los tensores. 
- Comprobación de la resistencia mecánica de los 

ganchos. 
- Montaje de los tres tensores. 
- Sujeción de los tensores a su gancho correspondiente.  
- Utilización de las herramientas y equipos de protección 

individual. 
  
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Engrapado de los neutros de los tres 
tramos de línea. 

- Colocación de las grapas a los neutros fiadores en los 
puntos requeridos. 

- Comprobación de la resistencia mecánica de las grapas. 
- Utilización de las herramientas y equipos de protección 

individual. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Embridado de los tres haces de 
conductor  

- Colocación de las bridas en los puntos requeridos de los 
cables. 

- Comprobación de la resistencia mecánica de las bridas. 
- Utilización de las herramientas y equipos de protección 
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individual. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Sujeción de las grapas a los tensores. - Sujeción de la grapa al gancho del tensor requerido. 
- Regulación de los tensores en cada tramo de la línea. 
- Utilización de las herramientas y equipos de protección 

individual. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Colocación de los conectores a 
presión. 

- Fijado de los conectores a los cables en las posiciones 
requeridas. 

- Cerrado y rellenado de grasa neutra de los capuchones. 
- Ausencia de trozos de conductor al aire. 
- Uniformidad de La distancia entre las conexiones. 
- Paralelismo de los cables. 
- Utilización de las herramientas y equipos de protección 

individual. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad personal, de las 
instalaciones y de los equipos. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 
 

5  

   
Los cables están convenientemente fijados mediante los conectores a presión con un nivel de 
sujeción mecánica adecuado. Los capuchones han sido convenientemente cerrados y rellenados de 
grasa neutra, sin dejar rastro de está en su exterior. no quedan tramos de conductor sin aislante 
fuera del capuchón. La distancia entre las conexiones es uniforme y los cables discurren paralelos y 
sin cruces. 
 

4  

   
Los cables están convenientemente fijados mediante los conectores a presión con un nivel 
de sujeción mecánica adecuado. Los capuchones han sido convenientemente cerrados y 
rellenados de grasa neutra, aunque quedan pequeños rastros de grasa en su exterior. no 
quedan tramos de conductor sin aislante fuera del capuchón. La distancia entre las 
conexiones no es uniforme pero los cables discurren paralelos y sin cruces. 
 

3  

   
Los cables están convenientemente fijados mediante los conectores a presión con un nivel de 
sujeción mecánica adecuado. Los capuchones han sido convenientemente cerrados y rellenados de 
grasa neutra, aunque quedan pequeños rastros de grasa en su exterior. no quedan tramos de 
conductor sin aislante fuera del capuchón. La distancia entre las conexiones no es uniforme y los 
cables se cruzan entres si. 
 

2  

   
Los cables están convenientemente fijados mediante los conectores a presión con un nivel de 
sujeción mecánica adecuado. Los capuchones se han cerrado sin rellenarlos de grasa neutra. Se 
aprecian tramos de conductor sin aislante fuera del capuchón. La distancia entre las conexiones no 
es uniforme y los cables se cruzan entres si. 
 

1  

   
Los cables no están convenientemente fijados mediante los conectores a presión y se desprenden 
con facilidad de la conexión. Los capuchones se han cerrado sin rellenarlos de grasa neutra. Se 
aprecian tramos de conductor sin aislante fuera del capuchón. La distancia entre las conexiones no 
es uniforme y los cables se cruzan entres sí. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para instalar un tramo de bandeja perforada para dos 
líneas tetrapolares de baja tensión, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades:  

 
1. Instalar bandeja perforada por un trazado. 

 
2. Tender y asentar los cables en la bandeja. 
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3. Etiquetar las bandejas y conductores siguiendo los procedimientos 

establecidos. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los materiales y medios de producción necesarios para la 

situación profesional de evaluación. 
 

- Se facilitarán los datos sobre el trazado de la bandeja, las distancias, 
orden y forma de sujeción de los conductores (planos, tresbolillo, entre 
otros). 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.  
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

 
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Instalación del tramo de bandeja 
perforada. 

- Resistencia mecánica de los soportes, horquillas y 
perfiles fijados. 

- Ajuste al trazado prefijado de la bandeja. 
- Nivelado de los tramos de bandeja 
- Unión de los tramos de bandeja. 
- Conexión de la bandeja al conductor general de tierra. 
- Utilización de las herramientas y equipos de protección 

individual. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Colocación de los cables en las 
bandejas  

- Tendido de los cables.  
- Ausencia de daños en las cubiertas de los cables. 
- Marcado de los cables 
- Sujeción de los cables a la bandeja 
- Respeto de los radios de curvatura mínimos de cada uno 

de los conductores. 
- Asentado de los cables a lo largo de toda la instalación. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Etiquetado de la bandeja y 
conductores siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

- Etiquetado de los cables y la bandeja, de acuerdo al 
marcado previo. 

- Respeto de las distancias y los codificaciones requeridas 
para el etiquetado. 

- Fijado de los elementos de etiquetado utilizados, 
manguitos, bridas, abrazaderas, etc. la bandeja y a los 
cables. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad personal, de las 
instalaciones y de los equipos. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala B 
 

5 

    
La bandeja sigue el trazado prefijado y todos los tramos están correctamente nivelados. Los 
soportes, horquillas, perfiles y demás herrajes se fijan convenientemente a la pared garantizando la 
suficiente resistencia mecánica. Los tramos de bandeja han sido unidos con los accesorios 
adecuados y las uniones no presentan discontinuidades o aristas que puedan dañar los 
conductores. La bandeja se ha conectado al conductor general de tierra. 
 

4  

   
La bandeja se desvía ligeramente del trazado prefijado o presenta algún tramo con un ligero 
desnivel. Los soportes, horquillas, perfiles y demás herrajes se fijan convenientemente a la 
pared garantizando la suficiente resistencia mecánica. Los tramos de bandeja han sido 
unidos con los accesorios adecuados y las uniones no presentan discontinuidades o aristas 
que puedan dañar los conductores. La bandeja se ha conectado al conductor general de 
tierra. 
 

3  

   
La bandeja se desvía ligeramente del trazado prefijado o presenta algún tramo con un ligero 
desnivel. Los soportes, horquillas, perfiles y demás herrajes se fijan convenientemente a la pared 
garantizando la suficiente resistencia mecánica.. Los tramos de bandeja no han sido unidos con los 
accesorios adecuados y/o las uniones presentan discontinuidades o aristas que podrían dañar los 
conductores. La bandeja se ha conectado al conductor general de tierra. 
 

2  

   
La bandeja no sigue el trazado prefijado y algunos tramos están incorrectamente nivelados. Los 
soportes, horquillas, perfiles y demás herrajes se fijan convenientemente a la pared garantizando la 
suficiente resistencia mecánica.. Los tramos de bandeja no han sido unidos con los accesorios 
adecuados y/o las uniones presentan discontinuidades o aristas que podrían dañar los conductores. 
La bandeja se ha conectado al conductor general de tierra. 
 

1  

   
La bandeja no sigue el trazado prefijado y algunos tramos están incorrectamente nivelados. Los 
soportes, horquillas, perfiles y demás herrajes no se fijan convenientemente y no garantizan la 
suficiente resistencia mecánica. Los tramos de bandeja no han sido unidos con los accesorios 
adecuados y/o las uniones presentan discontinuidades o aristas que podrían dañar los conductores. 
La bandeja no se ha conectado al conductor general de tierra. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el tendido y tensado de cables en redes eléctricas, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Para facilitar la comprobación de la competencia individual del candidato o 
candidata en la situación de evaluación número 2, se recomienda realizar la 
instalación con cables de longitudes y secciones que permitan realizar el 
tendido de los mismos sin la colaboración de otros operarios. 
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Acopiar: Juntar, reunir en cantidad algo, en este caso los materiales, herramientas y 
equipos necesarios para llevar a cabo el montaje de los apoyos. 
 
Aisladores: Los aisladores son piezas de material aislante empleadas para soportar 
los conductores eléctricos de las líneas eléctricas de transmisión y distribución. 
Típicamente son aisladores de disco cuyas características están normalizadas 
según el peso o fuerza soportable, nivel de contaminación admisible y diámetro. 
 
Aplomar: Poner las cosas verticalmente, paralelas a la plomada. 
 
Apoyo: Poste o torreta metálica que sirve para sustentar los conductores de las 
líneas eléctricas aéreas. Deben mantener los conductores a suficiente altura sobre 
el suelo y adecuadamente distanciados entre sí. 
 
Apoyo de alineación: Su función es solamente soportar los conductores y cables 
de tierra; son empleados en las alineaciones rectas. 
 
Apoyo de anclaje: Su finalidad es proporcionar puntos firmes en la línea, que 
limiten e impidan la destrucción total de la misma cuando por cualquier causa se 
rompa un conductor o apoyo. 
 
Apoyo de ángulo: Empleado para sustentar los conductores y cables de tierra en 
los vértices o ángulos que forma la línea en su trazado. Además de las fuerzas 
propias de flexión, en esta clase de apoyos aparece la composición de las tensiones 
de cada dirección. 
 
Apoyo de fin de línea: Soporta las tensiones producidas por la línea; son su punto 
de anclaje de mayor resistencia. 
 
Apoyo especiales: Su función es diferente a las enumeradas anteriormente; 
pueden ser, por ejemplo, cruce sobre ferrocarril, vías fluviales, líneas de 
telecomunicación o una bifurcación, ... 

 
Argamasa: Mezcla de cemento arena y agua utilizada en la cimentación de los 
apoyos. 
 
Caballete alzabobinas: Soporte sobre el que se colocan las bobinas de cable y que 
permiten que están giren para soltar el cable y realizar el tendido. 
 
Cable fiador: Cable, normalmente de acero, destinado a sujetar a los conductores, 
soportando los esfuerzos mecánicos que se producen en ellos. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES 
AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS 
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Cable piloto: Cable que se tiende por el recorrido que han de realizar los 
conductores y que posteriormente sirve como guía en el tendido de los cables. 
 
Cabestrante: Es un rodillo, normalmente motorizado, con un cable o una cuerda 
que sirve para arrastrar o desplazar objetos. 
 
Cable de tierra: Cable que enlaza una parte del circuito eléctrico, o un elemento 
conductor del apoyo con las picas o electrodos de puesta a tierra. 
 
Catenaria: Curva formada por un conductor o cable suspendido entre dos puntos no 
situados en la misma vertical. 
 
Cruceta Elemento perpendicular la poste y que forma con éste una cruz, cuya 
misión es dar soporte a los conductores y aisladores de la línea aérea. 
 
Cuerda de servicio: Cuerda utilizada en para intercambiar materiales y 
herramientas entre los operarios que se encuentran en el suelo y los que están 
trabajando en la parte alta de los apoyos. 
 
Elementos de protección de la avifauna: Elementos de aislamiento y/o 
señalización destinados a evitar que las líneas aéreas causen daños a las aves. 
 
Empalme tipo Burndy: Se basa en una cuña de aleación que es impulsada entre 
los dos cables, pasante y derivado, alojándose en un cuerpo elástico en forma de C. 
El cuerpo elástico mantiene la presión a lo largo de la vida de la conexión. 
 
Eslinga: Una eslinga es un tramo de un material flexible y resistente, ya sea textil, 
fabricada a partir de fibras químicas o de cables de acero. Se puede usar en 
elevación de cargas, con sus extremos en forma de ojales, lo que permite elevar y 
manejar la carga en diferentes posiciones con ayuda de una grúa o polipasto. 
También se utiliza con accesorios amarre, permitiendo así la sujeción de cargas. 
 
Estrobar: Se denomina así a amarrar objetos que van a ser elevados, de forma que 
éstos queden equilibrados. 
 
Flecha: Es la distancia máxima entre la línea recta que une dos apoyos 
consecutivos y el punto más bajo del conductor. 
 
Herrajes: Son todos los elementos utilizados en las líneas eléctricas para la fijación 
de los aisladores al poste y al conductor, las fijaciones de los cables de tierra, los 
elementos de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios de los 
conductores, como son los separadores, antivibradores, etc. 
 
Manguito de empalme: Elemento de unión que garantiza la continuidad eléctrica y 
mecánica entre dos conductores. 
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Manguito termoretractil: Elemento que se contrae y adapta al contorno del 
elemento al que está destinado a cubrir cuando se le aporta calor. 
 
Máquina de compresión: Prensa o tenazas destinadas a engastar las piezas de los 
empalmes o terminales. 
 
Matriz: Pieza de la forma adecuada, en cuyo interior se coloca el manguito de 
empalme o el terminal para engastarlo con el conductor mediante presión  
 
Pica de tierra: Barra metálica destinada a ser clavada verticalmente en el terreno 
para servir de electrodo de la puesta a tierra. 
 
Plomada: es una pesa normalmente de metal de forma cónica o cilíndrica, que 
mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho la vertical se 
define por este instrumento. 
 
Pluma: Mástil o brazo de una grúa. 
 
Posteletes: Apoyo para conductores de líneas aéreas cuya fijación se realiza sobre 
muros o paredes de edificios. 
 
Puesta o conexión a tierra: Es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 
electrodos enterrados en el suelo. 
 
Semicruceta: Media cruceta. Elemento que sujeta los conductores por un solo lado 
del apoyo. 
 
Sistema antiescalo: Sistema destinado a impedir que se pueda ascender a un 
apoyo utilizando la estructura o herrajes del mismo. 
 
Terminales: Elementos que se añaden en el extremo de los conductores para 
asegurar y facilitar la conexión de los mismos a los dispositivos de maniobra o 
protección. 
 
Tirvit: Tensor de cables que funciona mediante el accionamiento de una palanca. 
 
Tractel: Es un aparato portátil de tracción y elevación de materiales con cable 
pasante, que hace las mismas funciones que un cabrestante o polipasto manual 
Su originalidad radica en el principio de arrastre del cable que, en lugar de enrollarse 
en un tambor como en los polipastos o cabrestantes clásicos, es arrastrado de 
manera rectilínea por dos mordazas como si fueran dos manos que tiran de él o lo 
acompañan en su descenso. El mecanismo es de auto-cierre. El esfuerzo se 
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transmite a las palancas de maniobra (marcha adelante o marcha atrás) por medio 
de una palanca telescópica extraíble. 
 
Viento: Cuerda larga o alambre que se ata a una cosa para mantenerla derecha en 
alto o moverla con seguridad hacia un lado. Se utilizan en el montaje de líneas 
aéreas cuando es necesario mantener los apoyos verticales y aplomados mientras 
fragua la argamasa 
 

 


